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1. Yleiskuvaus 
 
1.1 Latausvirta jopa 35 A ja PV-jännite maks. 150 V 
BlueSolar MPPT 150/35 -lataussäädin pystyy lataamaan 
alhaisemman nimellisjännitteen akun korkeamman 
nimellisjännitteen omaavasta PV-sarjasta. Säädin tunnistaa 12 
V:n, 24 V:n tai 48 V:n nimellisen akkujännitteen automaattisesti. 
 
1.2 Huippunopea enimmäistehopisteen seuranta (MPPT) 
Erityisesti pilvisellä säällä, kun valon intensiteetti vaihtelee 
jatkuvasti, huipputehokas MPPT-algoritmi tehostaa energian 
keräämistä jopa 30 % verrattuna PWM-lataussäätimiin ja jopa 10 
% verrattuna hitaampiin MPPT-säätimiin. 
 

1.3 Kehittynyt enimmäistehopisteen havaitseminen 
osittaisessa varjossa 
Jos aurinkopaneeli on osittaisessa varjossa, teho-jännite-käyrällä 
voi olla kaksi tai useampia tehopisteitä. Tavalliset MPPT-säätimet 
lukittuvat yleensä paikalliseen MPP-asetukseen, joka ei ehkä ole 
ihanteellinen MPP-piste. Edistyksellinen BlueSolar-algoritmi 
maksimoi energiankeruun aina lukittumalla optimaaliseen MPP-
pisteeseen. 
 
1.4 Erinomainen hyötysuhde 
Ei tuuletinta. Enimmäishyötysuhde yli 98 %. Täysi lähtövirta 40 °C 
(104°F) lämpötilaan asti. 
 
1.5 Kattava elektroninen suojaus 
Ylikuumenemissuoja ja tehon pienennys lämpötilan noustessa. 
PV:n oikosulun ja vääränapaisuuden suojaus. 
PV:n vastavirtasuojaus. 
 
1.6 Sisäinen lämpötila-anturi 
Kompensoi latauksen absorptio- ja ylläpitojännitettä lämpötilan 
suhteen.  
 
1.7 Valinnainen ulkoinen jännite- ja lämpötila-anturi 
(lämpötila-alue -20°C … 50°C) 
Smart Battery Sense on langaton akkujännitteen ja 
akkulämpötilan anturi Victron MPPT Solar Charger -laitteisiin. 
Laturi käyttää tietoja latausparametrien optimointiin. Anturin 
tuottamat tarkat mittaustiedot parantava akun latauksen 



tehokkuutta ja auttavat myös pidentämään akun käyttöikää  
(edellyttää VE.Direct Bluetooth Smart -donglea). 
Vaihtoehtoisesti, Bluetooth-yhteys on mahdollista toteuttaa BMV-
712 -akkuvahdin (sisältää akun lämpötila-anturin) ja 
aurinkolataussäätimen välille (edellyttää VE.Direct Bluetooth 
Smart -donglea). 
 
Lisätietoja Internet-sivuillamme, syötä hakukenttään sanat smart 
networking. 
 
1.8 Automaattinen akkujännitteen tunnistus 
MPPT 150/35 säätää itsensä automaattisesti 12 V:n, 24 V:n tai 
48V:n järjestelmään vain ensimmäisellä käyttökerralla. Jos 
järjestelmän jännite halutaan muuttaa myöhemmässä vaiheessa 
toiseksi, muuttaminen tulee tehdä manuaalisesti, esimerkiksi 
Bluetooth App -sovelluksen avulla, kts. Kappale 1.11. 
 
1.98 Joustava latausalgoritmi 
Täysin ohjelmoitava latausalgoritmi, sekä kahdeksan 
esiohjelmoitua algoritmia, jotka ovat valittavissa kiertokytkimellä. 
 
1.10 Mukautuva kolmevaiheinen lataus 
BlueSolar MPPT -lataussäädin on määritetty suorittamaan 
kolmivaiheinen latausprosessi: Bulkki – absorptio - ylläpito. 
 
1.10.1. Bulkkilatausvaihe 
Tämän vaiheen aikana säädin siirtää mahdollisimman paljon 
latausvirtaa akkujen lataamiseksi nopeasti. 
 
1.10.2. Absorptiolatausvaihe 
Kun akun jännite saavuttaa absorptiojänniteasetuksen, säädin 
aktivoi seuraavan tasaisen jännitteen tilan. 
Kun tapahtuu vain matalia purkauksia, absorptioaika pidetään 
lyhyenä, jolloin vältetään akun ylikuormittuminen. 
Syväpurkauksen jälkeen taas absorptioaika kasvaa 
automaattisesti, jotta voitaisiin varmistaa, että akku on täysin 
uudelleen ladattu. Lisäksi absorptiojako päättyy myös, kun 
latausvirta laskee alle 2 A. 
 
1.10.3. Ylläpitolatausvaihe 
Tämän vaiheen aikana akkuun kohdistetaan ylläpitojännite, jotta 
se pysyy täysin ladatussa tilassa.  
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1.109.4 Ekvalisointi 
Katso kappale 3.8. 
 
1.11 Kaukosäädin päällä-pois 
MPPT 150/35 -laitetta voidaan etäkäyttää (VE.Direct) ei 
käänteisellä kauko-ohjaimen päälle-pois-kaapelilla 
(ASS030550300). KORKEA syöttö (Vi > 8 V) kytkee säätimen 
päälle ja ALHAINEN syöttö (Vi < 2 V tai vapaasti kelluva) kytkee 
säätimen pois. 
Sovellusesimerkki: VE.Bus BMS:n päälle/pois-ohjaus Li-ioni-
akkuja ladattaessa. 
 
1.12 Konfigurointi ja valvonta 
Konfiguroi aurinkolataussäädin VictronConnect app -sovelluksen 
avulla. Saatavana iOS- & Android-laitteille sekä myös macOS- ja 
Windows-tietokoneille. Saattaa edellyttää lisälaitetta: tarkista asia 
Internet-sivujemme kautta syöttömällä hakukenttään sana  
victronconnect ja lue tiedot ladattavan VictronConnect-sivun 
kautta.  
 
Pelkkää valvontaa varten voit käyttää MPPT Control -laitetta, joka 
on paneeliin asennettava yksinkertainen mutta tehokas näyttö, 
joka näyttää kaikki oleelliset toimintaparametrit. Kattava 
järjestelmän valvonta mukaan lukien online-portaaliin 
sisäänkirjautuminen on mahdollista GX-tuoteperheen tuotteiden 
avulla. 
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2. Turvallisuusohjeet  
  
SÄÄSTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE – Tämä käyttöohje sisältää 
tärkeitä ohjeita, joita tulee noudattaa sekä asennuksen että 
huollon aikana. 
 

 
 
● Lue tämä ohjekirja huolellisesti ennen laitteen asennusta ja 
   käyttöä. 
● Tämä tuote on suunniteltu ja testattu kansainvälisten standar- 
   dien mukaisesti. Laitetta tulee käyttää vain sen käyttötarkoituk- 
   sen mukaisesti. 
● Asenna tuote lämmönkestävään tilaan. Varmista ensin, että 
   tilassa ei ole kemikaaleja, muoviosia, verhoja tai muita tekstii- 
   lejä, jotka ovat laitteen välittömässä läheisyydessä. 
● Laitetta ei saa asentaa tiloihin, joihin käyttäjä tai sivulliset 
   pääsevät vapaasti. 
● Varmista, että laitetta käytetään oikeissa toimintaolosuhteissa. 
   Älä koskaan käytä laitetta kosteassa ympäristössä. 
● Älä koskaan käytä laitetta tiloissa, joissa voi sattua kaasu- tai 
   pölyräjähdys. 
● Varmista, että tuotteen ympärillä on aina riittävästi vapaata 
   tuuletustilaa. 
● Katso lisäohjeita akun valmistajan toimittamista ohjeista 
   voidaksesi varmistaa, että akku sopii käytettäväksi tämän 
   laitteen kanssa. Noudata akkuvalmistajan turvallisuusohjeita. 
● Suojaa aurinkopaneelit auringonvalolta asennuksen aikana 
   esimerkiksi peittämällä. 
● Älä koskaan kosketa eristämättömiä johdon päitä. 
● Käytä vain eristettyjä työkaluja. 
● Liitännät on aina suoritettava kappaleen 3.6 kuvaamassa järjes- 
   tyksessä. 
● Tuotteen asentajan on asennettava vedonpoistin, jotta liitäntöi- 
   hin ei kohdistu rasitusta. 
● Järjestelmän huolto- tai käyttöohjeen tulee sisältää tämän ohje- 
   kirjan lisäksi käytössä olevien akkujen huolto-ohjekirja. 

Kipinöinnin aiheuttama räjähdysvaara 
 
Sähköiskun vaara 



3. Asentaminen 
VAROITUS: PV:N DC-TULO (PV = AURINKOPANEELI) EI OLE 
ISOLOITU AKKUPIIRISTÄ. 
HUOMAUTUS: JOTTA LÄMPÖTILAKOMPENSOINTI TOIMISI 
TARKASTI JA OIKEIN AKUN JA LATAUSSÄÄTIMEN TULEE 
OLLA SAMASSA LÄMPÖTILASSA (LÄMPÖTILAERO 
KORKEINTAAN 5 °C). 
 
3.1 Yleistä 
● Asenna pystyasentoon palamattomalle alustalle virtaliittimet 
   alaspäin. Varaa vähintään 10 cm vapaata tilaa laitteen ala- ja 
   yläpuolelle optimaalisen jäähdytyksen mahdollistamiseksi. 
● Asenna lähelle akkua, mutta ei koskaan suoraan akun ylä- 
   puolelle (akkuhöyryjen aiheuttamien syöpymisvaurioiden  
   välttämiseksi). 
● Väärin toimiva sisäisen lämpötilan kompensointi (esim. akun ja 
   laturin asennustilojen lämpötilojen ero on yli 5 °C) voi johtaa akun 
   käyttöiän lyhentymiseen. 
Suosittelemme suoraan akkunavan yli mittaavan ratkaisun 
käyttöä (BMV, Smart Battery Sense tai GX-laitteen kanssa jaettu 
jännitteen tunnistus), jos on odotettavissa, että lämpötilaerot ovat 
suuria tai ympäristön lämpötila vaihtelee paljon. 
● Akut tulee asentaa noudattaen varastointiakkuihin liittyviä 
kansallisia ja kansainvälisiä turvamääräyksiä. 
● Akun ja aurinkopaneelin liitännät tulee toteuttaa siten, että va-
hingossa tapahtuvat oikosulut eivät ole mahdollisia (esimerkiksi 
asentamalla liitännät koteloon tai käyttämällä valinnaista WireBox 
M -tuotetta). 
 
3.2 Maadoitus 
● Akun maadoittaminen: laturi voidaan asentaa positiivisesti tai 
negatiivisesti maadoitettuun järjestelmään. 
HUOM! Käytä vain yhtä maadoituspistettä (mieluiten lähelle 
akkua sijoitettua) järjestelmän toimintahäiriöiden välttämiseksi. 
● Rungon maadoittaminen: Erillinen maadoitusreitti rungon 
maadoitukselle on sallittu, koska se on isoloitu positiivisesta ja 
negatiivisesta liitännästä. 
● Yhdysvaltain kansallinen sähkömääräyksiin (NEC) liittyvä 
säädöstä edellyttää ulkoisen vikavirtasuojan (GFPD, Ground 
Fault Protection Device) käyttöä. Näitä MPPT-latureita ei ole 
varustettu sisäänrakennetulla vikavirtasuojalla. Järjestelmän 
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sähköliitännän negatiivinen puoli tulee liittää vikavirtasuojan 
kautta maihin vain yhdestä (ja vain yhdestä) kohdasta. 
● Aurinkopaneelin positiivista ja negatiivista liitäntää ei saa 
maadoittaa. Maadoita aurinkopaneelien kehykset 
ukkosvaurioiden vaikutuksen minimoimiseksi. 
 
VAROITUS: KUN VIKAVIRTATILA ON ILMAISTUNA, 
AKKULIITTIMET JA LIITETYT PIIRIT SAATTAVAT OLLA 
MAADOITTAMATTOMIA JA VAARALLISIA. 
 
3.3 PV-asetukset (katso myös Internet-sivuilla oleva MPPT 
Excel-taulukko) 
● Toteuta liitäntä siten, että voit katkaista kaikkien virtaa 
kuljettavien aurinkopaneelista tulevien johtimien kytkennät 
kaikkiin muihin rakennuksessa tai muussa rakenteessa oleviin 
johtimiin. 
● Kytkintä, virtakatkaisijaa tai muuta vastaavaa laitetta, olipa 
kyseessä ac- tai dc-laite, ei saa asentaa maadoitettuun 
johtimeen, jos kyseisen kytkimen, virtakatkaisijan tai muun 
laitteen toiminta jättäisi maadoitetun johtimen 
maadoittamattomaan tilaan samalla kun järjestelmä säilyy 
jännitteellisenä. 
● Säädin toimii vain, jos PV-jännite ylittää akun jännitteen (Vbat). 
● PV-jännitteen tulee ylittää Vbat + 5 V, jotta säädin käynnistyy. 
Tämän jälkeen PV:n vähimmäisjännite on Vbat + 1 V. 
● PV:n avoimen piirin enimmäisjännite: 150V 
 
Säädintä on mahdollista käyttää minkä tahansa PV-
konfiguraation kanssa, joka täyttää kolme yllä mainittua ehtoa. 
 
Esimerkki: 
24V:n akku ja yksi- tai monikiteiset paneelit 
● Kennojen vähimmäismäärä sarjassa: 72 (2 x 12 V:n paneelit 
sarjassa tai yksi 24 V:n paneeli). 
● Suositeltu kennojen lukumäärä, jotta säädin toimii 
mahdollisimman tehokkaasti: 144 kennoa (4 x 12 V:n paneeli tai 2 
x 24 V:n paneelia sarjassa). 
● Enintään: 216 kennoa (6 x 12 V:n tai 3 x 24 V:n paneeli 
sarjassa). 



48V:n akku ja yksi- tai monikiteiset paneelit 
● Kennojen vähimmäismäärä sarjassa: 144 (4 x 12 V:n paneeli tai 
2 x 24 V:n paneelia sarjassa). 
● Enintään: 216 kennoa. 
 
Huomautus: alhaisissa lämpötiloissa 216 kennon aurinkopaneelin 
avoimen piirin jännite voi ylittää 150 V paikallisista olosuhteista ja 
kennon teknisistä ominaisuuksista riippuen. Tässä tapauksessa 
sarjan kennojen määrää on vähennettävä. 
 
3.4 Kaapelin liitosvaiheet (katso kuva 1) 
Ensimmäiseksi: liitä akku. 
Toiseksi: liitä aurinkopaneeli (jos kytkennän napaisuus on väärin 
kytketty, säädin kuumenee, mutta ei lataa akkua). 
Vääntömomentti: 1,6 Nm 
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3.5 Säätimen konfigurointi 
Täysin ohjelmoitava latausalgoritmi (katso Internet-sivuillamme 
oleva ohjelmistosivu) ja 8 esiohjelmoitua latausalgoritmia, 
valittavissa kiertokytkimen avulla: 

 
Asento Suositeltava akkutyyppi 

 
Absorptio 

V 
 

  Kellutus 
V 
 

Ekvalisointi 
V 

@%Inom 

dV/dT 
mV/°C 

 

0 Gel Victron Long Life (OPzV) 
Gel Exide A600 (OPzV) 
Gel MK 

28,2 27,6 31,8 
@8% 

-32 

1 Gel Victron Deep Discharge 
Gel Exide A200 
AGM Victron Deep Discharge 
Stationary Tubular Plate (OPzS) 

28,6 27,6 32,2 
@8% -32 

2 
Oletusasetus 
Gel Victron Deep Discharge 
Gel Exide A200 
AGM Victron Deep Discharge 
Stationary Tubular Plate (OPzS) 

28,8 27,6 32,4 
@8% -32 

3 AGM Spiral Cell 
Stationary Tubular Plate (OPzS) 
Rolls AGM 

29,4 27,6 33,0 
@8% -32 

4 PzS Tubular Plate Traction -
akut tai 
OPzS-akut 

29,8 27,6 33,4 
@25% 

-32 

5 PzS Tubular Plate Traction -
akut tai 
OPzS-akut 

30,2 27,6 33,8 
@25% 

-32 

6 PzS Tubular Plate Traction -
akut tai 
OPzS-akut 

30,6 27,6 34,2 
@25% 

-32 

7 Lithium Iron Phosphate 
(LiFePo4) -akut 28,4 27,0 ei 

sovellettavissa 0 

Huom 1: Jaa kaikki arvot kahdella, jos järjestelmäjännite on 12 V ja kerro 
kahdella, jos järjestelmäjännite on 48 V. 
Huom 2: Ekvalisointi normaalisti pois päältä, aktivointi on kuvattu 
kappaleessa 3.8. 
(ÄLÄ ekvalisoi VRLA Geeli – tai AGM-akkuja). 
Huom 3: Mikä tahansa asetuksien muuttaminen, joka on tehty Bluetooth-
yhteyden tai VE.Direct-liitännän kautta ohittaa kiertokytkimen asetuksen. 
Kiertokytkimen kääntäminen vuorostaan ohittaa minkä tahansa aiemman 
asetuksen, joka on tehty Bluetooth-yhteyden tai VE.Direct-liitännän kautta. 
  



Kaikissa malleissa, joiden ohjelmistoversio on V 1.12 tai uudempi, 
erityinen binaarinen LED-koodi auttaa määrittämään 
kiertokytkimen asennon. 
Kiertokytkimen asennon muuttamisen jälkeen, LED:it vilkkuvat 4 
sekunnin ajan seuraavasti: 

 

Sen jälkeen LED:it jatkavat normaalia toimintaa, kuten on kuvattu 
jäljempänä. 
 

Huomautus! Vilkkutoiminto on käytössä vain, mikäli 
aurinkopaneeli syöttää virtaa säätimen tuloon. 
 
3.6 LED-merkkivalot 
 

LED:in tilat: 
  päällä pysyvästi 
  vilkkuu 
  pois päältä 

 

Normaali toimintatila 
LED Bulk Absorption Float 

Bulkki (*1)    
Absorptio    
Automaattinen ekvalisointi (*2)    
Kellutus    

Huom (*1): Bulk LED vilkkuu lyhyesti joka 3. sekunnin välein, kun 
järjestelmä on päällä, mutta teho ei riitä latauksen 
käynnistämiseen. 
Huom (*2): Automaattinen Ekvalisointi on käytettävissä 
ohjelmistoversiosta v1.16 eteenpäin. 
 

 
 
 
 

Kytkimen 
asento 

LED 
Bulk 

LED 
Abs 

LED 
Float Vilkkutaajuus 

0 1 1 1 Nopea 
1 0 0 1 Hidas 
2 0 1 0 Hidas 
3 0 1 1 Hidas 
4 1 0 0 Hidas 
5 1 0 1 Hidas 
6 1 1 0 Hidas 
7 1 1 1 Hidas 
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Vikatilat 
LED Bulk Absorption Float 

Laturin lämpötila liian korkea    
Laturin ylivirta    
Laturin ylijännite    
Sisäinen virhe (*3)    

Huom (*3): Esimerkiksi kalibrointi- ja/tai asetustiedot menetetään, 
virta-anturiin liittyvä vika. 
 
3.7 Akkulataustiedot 
Laturin säädin käynnistää uuden latausjakson joka aamu, kun 
aurinko alkaa paistaa. 
 
Lyijyhappoakut: oletusmenetelmä absorptiojakson pituuden 
ja päättymisen määrittämiseksi. 
MPPT-laitteiden latausalgoritmi poikkeaa AC-liitettyjen 
akkulatureiden algoritmeista. Lue tämä osa käyttöohjeesta 
huolellisesti ja varmista, että ymmärrät MPPT-laturin 
käyttäytymisen ja noudata aina akkuvalmistajan ohjeita ja 
suosituksia.  
 
Absorptioaika määräytyy oletusarvoisesti kuormittamattoman 
akun jännitteestä kunkin vuorokauden alussa seuraavan taulukon 
mukaisesti:of each day based on the following table: 
 

Akkujännite Vb 
(@käynnistys) Kerroin Maksimi 

absorptioaika 
Vb < 11,9V x 1 6 h 

11,9V < Vb < 12,2V x 2/3 4 h 

12,2V < Vb < 12,6V x 1/3 2 h 

Vb > 12,6V x 1/6 1 h 
HUOM! Taulukon arvot 12 V akulle, sovita jos kyseessä 24 V 
 
 
 
 
 



Absorptioajan laskuri käynnistyy kun laturi siirtyy 
bulkkilatauksesta absorptiolataukseen. 
 
MPPT Solar Charger -latauslaitteet päättävät absorptiolatauksen 
ja siirtyvät kellutuslataukseen, kun akun virta putoaa alle matalan 
virran asetusarvon (“häntävirta”). 
Oletusarvo tälle on 2 A. 
 
Oletusasetukset (jännitteet, absorptioajan kerroin ja häntävirta) 
ovat muokattavissa Victronconnect app-sovelluksen avulla 
käyttämällä Bluetooth-yhteyttä (edellyttää VE.Direct Bluetooth 
Smart -donglea) tai VE.Direct-sovellusta. 
 
Normaaliin toimintaan on kaksi poikkeusta: 
1. ESS-järjestelmässä käytettäessä; aurinkolaturin latausalgoritmi 

on kytketty pois päältä; sen sijaan latauslaite noudattaa 
invertteri/laturin latauskäyrää. 

2. CAN-väylällä varustettujen litiumakkujen tapauksessa (esim. 
BYD), akku itse kertoo järjestelmälle, mukaan lukien 
aurinkolaturi, mitä latausjännitettä tulee käyttää. Kyseinen arvo, 
nk. CVL- arvo (Charge Voltage Limit) on joillekin akkutyypeille 
dynaaminen eli muuttuu ajan funktiona ja saattaa perustua 
esimerkiksi akuston maksimi kennojännitteeseen tai muihin 
parametreihin. 

 
Jos, yllä mainittujen poikkeustapauksien yhteydessä, useampia 
Solar Charger -laitteita on liitetty GX-laitteeseen, latauslaitteet 
tahdistavat toimintansa automaattisesti. 
 
Poikkeuksia oletettuun käyttäytymiseen 
1. Absorptioajan laskurin tauotus 

Absorptioajan laskuri käynnistyy, kun konfiguroitu 
absorptiojännite on saavutettu ja keskeytyy, kun lähtöjännite 
putoaa alle konfiguroidun absorptiojännitteen arvon.  
Esimerkkejä mainitun tyyppisestä tilanteesta ovat tilanteet, 
joissa aurinkopaneelin tuottama teho (esimerkiksi pilvisyyden, 
puiden tai siltojen takia) ei riitä lataamaan akkua ja syöttämään 
kuormia. 
Silloin, kun absorptioajastin on tauotettuna, absorptio-LED 
merkkivalo vilkkuu hyvin hitaasti. 
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2. Latausprosessin uudelleenkäynnistäminen 
Latausalgoritmi nollautuu, mikäl lataus on pysähtynyt (esim. 
kun absorptioaika on tauotettu) tunnin ajaksi. Tämä voi ilmetä 
kun aurinkopaneelin jännite putoaa akkujännitteen tasoa 
pienemmäksi esimerkiksi huonon sään, varjostumisen tai muun 
vastaavan syyn takia. 
 

3. Akun lataaminen tai purkaminen ennen aurinkoenergiaan 
perustuvan latauksen käynnistymistä 
Automaattinen absorptioaika perustuu käynnistysakun 
jännitteeseen (katso taulukko). Tämä absorptioajan arvio 
saattaa olla väärä, mikäli käytössä on ylimääräisiä 
latauslähteitä (esim. laturi) tai akussa on ylimääräisiä kuormia.  
Tämä ilmiö sisältyy oletusalgoritmiin lähtökohtaisesti. 
Useimmissa tapauksissa kuitenkin ratkaisu on parempi, kuin 
kiinteä absorptioaika riippumatta muista mahdollisista 
latauslähteistä tai aikun tilasta.  
Oletusabsorptioaikaan perustuva algoritmi on mahdollista 
ohittaa asettamalla kiinteä absorptioaika silloin, kun 
aurinkolaturia ohjelmoidaan. Ota kuitenkin huomioon, että tästä 
voi aiheutua akkujen ylilatautuminen. Tarkista akkuvalmistajan 
ohjeet ja suositusasetukset. 
 

4. Absorptioajan määräytyminen häntävirrasta 
Tietyissä sovelluksissa saattaa olla edullista päättää 
absorptioaika pelkästään häntävirtaan perustuen. Tämä on 
mahdollista aikaansaada nostamalla oletusarvoista 
absorptioajan kerrointa (VAROITUS! Lyihyhappoakkujen 
häntävirta ei putoa nollaan, kun akku on täysin latautunut ja 
tämä “jäännösosa” häntävirtaan liittyen saattaa kasvaa 
huomattavasti akun ikääntyessä). 

 
Oletusasetus, LiFePO4-akut 
LiFePO4-akkuja ei tarvitse ladata täyteen ennenaikaisen 
vikaantumisen välttämiseksi. 
Absorptiojännitteen oletusasetusarvo on 14,2V (28,4V). 
Absorptioajan oletusasetusarvo on 2 tuntia. 
Kellutusasetuksen oletusarvo on 13,2V (26,4V). 
Mainitut asetukset ovat säädettävissä. 
 
Latausalgoritmin nollaus:   
Latausjakson uudelleenkäynnistämisen oletusasetus on  



Vbatt < (Vfloat – 0,4V) lyijyhappoakuille ja Vbatt < (Vfloat – 0,1V) 
LiFePO4-akuille, 1 minuutin ajan. 
HUOM! Arvot annettu 12 V akuille, kerro 2x jos kyseessä 24V 
 
3.9 Automaattinen ekvalisointi 
 
Automaattinen ekvalisointi on oletusarvoisesti asetettu tilaan  
‘OFF’. Tätä asetusta on mahdollista muuttaa käyttämällä Victron 
Connect app -sovellusta (katso kappale 1.12) välille 1 (joka päivä) 
… 250 (joka 250. päivä).  
 
Kun automaattinen ekvalisointi on aktiivinen, absorptiolatausta 
seuraa jänniterajoitettu vakiovirtalatausjakso. Virta on rajoitettu 8 
%:iin tai 25 %:iin bulkkivirrasta (katso taulukko kappaleessa 3.5). 
Bulkkivirta on laturin nimellisvirta, ellei ole valittu matalampaa 
maksivirran asetusta. 
 
Silloin kun käytetään 8%:in virtarajoitusasetusta, automaattinen 
ekvalisointi päättyy, kun jännitteen raja-arvo on saavutettu, tai 1 
tunnin jälkeen, kumpi tahansa saavutetaan ensin. 
Muut asetukset: automaattinen ekvalisointi päättyy 4 tunnin 
jälkeen. 
 
Silloin, kun automaattista ekvalisointia ei ole suoritettu loppuun 
asti yhden päivän aikana, jakso ei käynnisty seuraavana päivänä,  
vaan seuraava ekvalisointijakso käynnistyy, kun määritetty määrä 
päiviä on kulunut.  
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4. Vianmääritys 
 

Ongelma Mahdollinen syy Ratkaisu 

Laturi ei toimi 

Aurinkopaneelin liitännän 
väärä napaisuus 

Liitä aurinkopaneeli 
oikein päin 

Akun liitännän väärä 
napaisuus 

Sulake palanut (ei 
vaihdettavissa käyttäjän 
toimesta). 
Palauta Victronille 
korjattavaksi. 

Akku ei ole latautunut 
täyteen 

Viallinen akun liitäntä Tarkista akun liitäntä 

Kaapelin häviöt liian suuret 
Käytä suuremman 
poikkileikkauksen 
omaavia kaapeleita 

Suuri ympäristön lämpötilan 
ero laturin ja akun välillä 
(Tympäröivä_laturi > 
Tympäröivä_akku) 

Varmista, että 
ympäristöolosuhteet ovat 
samat laturille ja akulle 

Vain 24 V:n järjestelmä: 
säädin on valinnut väärän 
järjestelmän jännitteen (12 
V valittu 24 V:n sijasta) 

Irrota aurinkopaneeli ja 
akku, kun olet 
varmistanut, että akun 
jännite on vähintään > 19 
V ja kytke uudelleen 
oikeassa järjestyksessä 
(liitä akku ensin, sitten 
aurinkopaneeli). 

Akkua yliladataan 

Akkukenno on viallinen Vaihda akku 

Suuri ympäröivän 
lämpötilan ero laturin ja 
akun välillä (Tympäröivä_laturi < 
Tympäröivä_akku) 

Varmista, että 
ympäristöolosuhteet ovat 
samat laturille ja akulle 



5. Tekniset tiedot 
BlueSolar-lataussäädin MPPT 150/35 
Akkujännite 12/24/48 V automaattinen valinta (36 V: manuaalinen) 
Maksimi akkuvirta 35 A 
Nimellinen PV-teho, 12 V  1a,b) 500 W (MPPT-alue 15 V - 130 V) 
Nimellinen PV-teho, 24 V  1a,b) 1000 W (MPPT-alue 30 V - 130 V) 
Nimellinen PV-teho, 48 V  1a,b) 2000 W (MPPT-alue 60 V - 130 V) 
Maks. PV-oikosulkuvirta   2) 40A 
Suurin mahdollinen PV:n 
avoimen piirin jännite 150 V 

Huipputeho 98 % 
Oma kulutus 12V: 20 mA      24V: 15 mA     48V: 10mA 
Latausjännitteen "absorptio" Oletusasetus: 14,4 V / 28,8 V / 57,6 V (säädettävissä) 
Latausjännitteen ”ekvalisointi” Oletusasetus: 16,2 V / 32,4 V / 64,8 V (säädettävissä) 
Latausjännitteen "kellutus" Oletusasetus: 13,8 V / 27,6 V / 55,2 V (säädettävissä) 
Latausalgoritmi mukautuva monivaiheinen (kahdeksan ohjelmoitua 

algoritmia) 
Lämpötilakompensointi -16 mV / -32 mV / -64 mV / °C 

Suojaus 
Akun vääränapaisuus (sulake, ei käyttäjän 

käytettävissä) 
Lähdön oikosulku / ylikuumeneminen 

Toimintalämpötila -30 - +60°C (täysi nimellisteho korkeintaan 40°C) 
Kosteus 95 %, ei kondensoituva 
Maksimi korkeus merenpinnasta 2000 m 
Ympäristöolosuhde Sisällä 
Saasteluokka PD3 

Tietoliikenneportti ja kauko-
ohjattava päälle/pois-kytkentä 

VE.Direct 
Katso tietoliikenteen tekninen asiakirja 

verkkosivustoltamme 
KOTELO 

Väri Sininen (RAL 5012) 
Virtaliittimet 13 mm² / AWG6 

Suojausluokka IP43 (sähköosat) 
IP22 (liitosalue) 

Paino 1,25 kg 
Mitat (k x l x s) 130 x 186 x 70 mm 

STANDARDIT 
Turvallisuus EN/IEC 62109-1/ UL 1741 / CSA C22.2 NO.107.1-16 
1a) jos liitetään enemmän PV-tehoa, säädin rajoittaa syöttötehon. 
1b) PV-jännitteen tulee ylittää Vbat + 5 V, jotta säädin käynnistyy. 
      Tämän jälkeen PV:n vähimmäisjännite on Vbat + 1 V. 
2)  PV-aurinkopaneeliston väärä napaisuus voi vaurioittaa säädintä suuren oikosulkuvirran  
     tapauksessa. 
3) Oletusasetus: OFF (POIS) 
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